
© Siemens AG 2015. Alle Rechte vorbehalten   www.siemens.com/datacenters Christian Schneider 

ecoTrialog #18: Data Centers around the world 

Betriebssicheres Rechenzentrum 
Interaktion von Gaslösch- und IT Speicher Systemen 
Christian Schneider  / Senior Consultant Data Center 



Seite 2                                   © Siemens AG 2015. Alle Rechte vorbehalten   www.siemens.com/datacenters Christian Schneider 

Betriebssicheres Rechenzentrum 
Interaktion von Gaslösch- und IT Speicher Systemen 

Welche 
     ……. 

…….. Lösungen          
gibt es? 

Gibt es 
     ……. 

……..  ein Problem? …….. geschieht  
beim “Löschen”? 

Was 
     ……. 

Welches 
     ……. 

…….. Sind die Key 
Faktoren? 

Ei
nl

ei
tu

ng
 



Seite 3                                   © Siemens AG 2015. Alle Rechte vorbehalten   www.siemens.com/datacenters Christian Schneider 

Goggle Wissen 
Halb Wissen 
Widersprüchliche Aussagen 
Nicht wissenschaftlich belegt 
Einseitiger Fokus (FM vs. IT) 

Siemens White Paper  
Fokus auf Festlatten erweitert 

Allg. Wissensstand fokussiert 
sich auf  Gaslöschsysteme 

Diese Informationslage führte zu 
einer Studie um die 

Problemstellung ganzheitlich zu 
betrachten. 
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Einleitung > Aktueller Wissenstand 
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Einleitung > Ganzheitliche Betrachtung durch Studie 

Akustik 
Sachverständige 

Wissenschaftsteam 
IT / FM / Akustik 

und Testlabor 

FM & IT Prozess, 
Organisations- und 
Managementsystem 

Experten 100% Probelöschung 

IT Speichersystem 
Sachverständiger 

mit Labor 

Löschsystem
Experten IT Experten 

Interdisziplinär & konvergent 

Global, EU & Deutschland 
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Normal Betrieb Voralarm Feuer Alarm Vorwarnung Flutung Intervention 

typ. 10-30s 60 / 120s 

Phase 

R
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ik
o 

 L
ev

el
 

Zeit 

Phasen einer Löschung mit Standard Gaslösch- System auf die Achsen Risiko Level und Zeit betrachtet 

§ Erste Warnung 
potenzielles Feuer 

§ Brandfrüherkennung 

§ Wartungsfehler 
§ Fehlbedienung 
§ Qualitäten der IT 

Speichersysteme 

§ Erster Feuermelder gibt 
Alarm 

§ Potenzielle Gefahr das 
zweiter Feuermelder 
anspricht  

§ Zweiter Feuermelder 
bestätigt Feueralarm 

§ Gaslösch -Vorgang WIRD 
innerhalb 10-30s gestartet 

§ *dB pneumatisches Horn  
abhängig der Raumakustik 

§ Raum wird geflutet 
§ Schallbelastung >120db 
§ Signifikate Störung der IT 

Speichersysteme 

§ Feuerwehr übernimmt 
§ Priorität: Schutz von 

Menschen und Feuer 
Löschen 

§ Unkoordinierte 
Stromabschaltung  

pneumatisches 
Horn                  

~110-120 dB* 
Flutung mit             

> 120 dB 

Datenverlust 
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>120dB  Schall 

Luftschall 

Köperschall 

Signifikante Betriebsstörung der IT Speicher 
Systeme 

Geringe Anzahl physikalischer Fehler                                       
reproduziert 

Große Anzahl logischer Fehler                                                 
reproduziert 

Datenverlust 

„Schad“ 
Frequenzen* 

*500Hz..8kHz 

Gibt es 
     ……. 

……..  ein Problem? 
Vibrationen 

Löschvorgang  
Standardsystem* 

*nicht Schallreduziert 
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Löschtechnik 

Raum 

Welches 
     ……. 

…….. Sind die Key 
Faktoren? 

Luftschall 

Köperschall 

„Schad“ 
Frequenzen 

Vibrationen 

Konfiguration 

Raumakustik 

Schallverlauf 

Löschdüsen 
Anordnung 

IT Speicher 
Systeme 

Qualitäten 

Unterschiedliche 
Empfindlichkeiten 

FM & IT handeln 
isoliert 

Prozesse & Orga 

Management 
Systeme 
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Luftschall 

Köperschall 

„Schad“ 
Frequenzen 

Vibrationen 

Konfiguration 

Raumakustik 

Schallverlauf 

Löschdüsen 
Anordnung 

IT Speicher 
Systeme 

Qualitäten 

Unterschiedliche 
Empfindlichkeiten 

FM & IT handeln 
isoliert 

Prozesse & Orga 

Management 
Systeme 

Welche 
     ……. 

…….. Lösungen          gibt 
es? 

Schallreduzierte Systeme z.B. Silent 
Extinguishing Technology 

Schallreduzierung Systemweit       
(z.B. Silent Nozzel & CDT) 

Raumakustik in die Planung frühzeitig 
mit einbeziehen  

Konvergente Prozesse  

Durch eine DCIM Lösung gestützt 

IT Speichersystem Zulieferer stärker 
in QM System einbinden  

IT Speichersystem Zulieferer stärker 
in die Problemstellung einbinden 

Löschdüsenanordnung unter 
Berücksichtigung der Raumakustik 

Maßnahmen zur Schallisolation der 
Raumstruktur 

~ 
! 
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Fragen 

Feedback 

Antworten 
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Christian Schneider 
Senior Consultant Data Center 
GER IC BT SSP DC 
Rödelheimer Landstrasse 5-9 
D-60487 Frankfurt a.M. 
Phone: +49 (69) 797-3254  
Fax: +49 (69) 797-1238  
Mobile: +49 (173) 1606759 
E-mail: 
schneider.cs@siemens.com  
 
www.siemens.com/datacenters 
www.siemens.com/dcim   
www.youtube.com/watch?v=4jOlLmuv8vE  
 


